% v CC}\ @j é_\‘ strat de balast min 30 cm grosime,

S Dt LG compactat la la un grad de 97% din

J ; (Q starea terenului natural (dupa caz)
NA A b

— Banda avertizare

i,

umpluturd de pamant, min 40 cm grosime,
fara umfldturi, compactata la un grad de 97%
din starea terenului natural

Omm

umpluturd de nisip fin spilat de riu,
in straturi, compactati la la un grad de
97% din starea terenului natural

In conformitate cu STAS 2914/84 cap 7 paragraful 7.3.2 verificarile privind gradul de compactare realizat se vor face in
minimum trei puncte repartizate stanga, ax si dreapta, in sectiuni diferite, pentru fiecare zona decoper:tata-, -
Verificarea se va face prin recoltarea de probe printr-un sondaj cu adancimea de 30 cm.
Conform STAS 2914/84 tabelul 2 terasamentele vor fi compactate asigurandu-se un grad de’ compactare Proctor nomf}al astfel:
- h< 0.30 m grad compactare 100 . : ;
- 0.3<h<2.00 m grad compactare 97
- Conducta de polietilena se va poza serpuit.
- La umplutura se va avea in vedere montarea grilei (foliei) de avertizare la 50 cm deasupra. conductea

.
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; : INLOCUIRE CONDUCTA APA DE LA REZERVA PSI PENTRU
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, - : A~ CRRN SASCA MICA

sef proiect spec. Ing. Mircea Stancu AR CF 30065, sat Sasca Mica,com. Cornu Luncii, jud. Suceava

proiectat ;ng Mircea Stancu 4 }\f data: {denumire plan/ detaliu: Plansa nr.
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desenat ing. Mircea Stancu {1 : DETALIU MONTARE CONDUCTE PEHD
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H min.inghet

Fundatie beton armat
existenta
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protectie infiltratii
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Legenda
Conducta colectare apa rece pentru stingerea incendiului din otel (Ol)
Conducta distributie apa rece pentru stingerea incendiului din otel (Ol)

Grup de pompare gata asamblat, inclusiv panou de comanda echipat cu:
P1 - Pompa activa grup de pompare - amorsare normala

Q=10.23 I/s, H=31mCA

P2 - Pompa rezerva grup pompare - amorsare normala

Q=10.23 I/s, H=31mCA

P3 - Pompa pilot grup de pompare - amorsare normala

Q=1.00 I/s, H=35.1mCA

Rb ND 4" - Robinet cu sfera normal deschis si dimensiunea

Rb NI 4" - Robinet cu sfera normal inchis si dimensiunea - pentru conducta de testare
Fy 4" - Filtru de impuritati tip "y" si dimensiunea - prevazut in arhitectura grupului de pomparg.~
FO 5" - Flansa oarba si dimensiunea - prevazuta in arhitectura grupului de pompare \Q,"

e

. . s i i o \_‘
Tablou electric distributie existent e N B S, ETALON =
Ba.] Tablou electric distributie existent il R gONSULT o
3 ; ; . STANDH T MRS T 00 R.
s | Tablou electric comanda si control grup pompare propus |14+ i 3 Ro 334;7 “
. & 4 i T R S o
E======= Convector electric propus N g =/ J33/659,207190 /
5 2L 4
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